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BESZ elosztó- és fogyasztásmérő szekrény
kábelvég lezáró, "T" elágazó, végelzáró

22kV-os oszlopkapcsoló
22kV-os OTR és BHTR állomás

Megjegyzés

Feszültség: 0,4kV; 50Hz
Érintésvédelem: 0,4kV- nullázás (TN rendszer),

 Méretek méterben.
A kivitelezés idejére a közműszolgáltatóktól szakfelügyeletet kell kérni!

Papírméret: A3

22 és 0,4 kV-os oszlopok: B.. bontandó,
M.. meglévő, T.. tervezett oszlop

Jelmagyarázat

Meglévő 0,4 kV-os földkábel1N9

Védőcső
Rúdföldelő, keretföldelő

Meglévő közművek

Meglévő közvilágítás           

Meglévő kerítés

6= Csatorna

* *

9 9

Gáz
Víz

MT-Com hálózat

Meglévő 0,4kV 1F légvez. csatlakozó
Meglévő 0,4kV 3F légvez. csatlakozó

Meglévő 0,4 kV-os csupasz légvezeték

Földrészlet határ

Digi hálózat

MT-Com hálózat

Tervezett 0,4kV-os közvilágítási földkábel

Szedlák Zoltán e.v.
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Szedlák Zoltán
Szedlák Zoltán

Pilisvörösvár Város Önkormányzata, 2085 Pilisvörösvár Fő tér 1.

ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest Váci út 72-74.

Létesítési nyomvonalrajz, Kisfaludy u.

Generál Tervező : PARTNER Mérnöki Iroda Kft. 2800 Tatabánya Bárdos lakóp 2/c. fszt.3.

gyalogátkelőinek közvilágítás tervezése

Meglévő 22 kV-os szabadvezeték
Meglévő 0,4kV-os közvilágítási földkábel

Tervezett közvilágítási kúpos acél 
lámpaoszlop és lámpakar, 

Meglévő 0,4 kV-os szigetelt légvezeték

Invitel hálózat
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T1: Tervezett 8m kúpos acél lámpaoszlop ZR2-12 lámpaoszlopalap, befogott a. V1T-10/76 lámpakar Vizulo Stork Little Brother  37W L46 LED lámpatest

AutoCAD SHX Text
Útkeresztezés átfúrással,  KPE  110; 8,3m; -1,2m;
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T2: Tervezett 8m kúpos acél lámpaoszlop ZR2-12 lámpaoszlopalap, befogott a. V1T-10/76 lámpakar Vizulo Stork Little Brother  37W L36 LED lámpatest
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M1: Meglévő 0,4kV B10/4 betonoszlop
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